RGN1

RGN2

RGR

RGD

RGT

Rezerwy miejsca: 40%

Rezerwy mocy: 28%

Obudowy natynkowe, metalowe,
P44

Sekcja nierezerwowana 1
Uktad sieci: TN-C-S

Pi= 257,72 kW
Ps= kW
Is= A

Sekcja nierezerwowana 2
Uktad sieci: TN-C-S

Pi= 257,72 kW
Ps= kW
Is= A

Sekcja gwarantowana
Uktad sieci: TT

Pi= 114,68 kW
Ps= kW
Is= A

Sekcja dzwigéw RGD
Uktad sieci: TN-C-S

Pi= 128,86 kW
Ps= kW
Is= A

Sekcja telekomunikacji RGT

Uktad sieci: TT

Pi= 128,86 kW
Ps= kW
Is= A
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Zasilanie z RUPS
Numer obwodu Al Q1 1.0 \l S1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Q2 SZR A2 Q3 V2 S2 21 2.2 2.3 2.4 25 2.6 2.7 2.8 Q4 A3 Q5 3.01 3.0.2 V3 S3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 31 312 313 3.14 3.15 3.16 317 3.18 3.19 3.19.1 3.19.2 3.19.3 3.19.4 Q6 A4 Q7 V4 S4 41 4.2 4.3 4.4 A5 Q8 V5 S5 5.1 5.2 5.3 5.4 Numer obwodu
Nazwa obwodu ANALIZATOR Zasilanie RPOZ nierezerw. Ogr. przepige Lampki 1 TS2 TS3 TS—-LAB TW-LAB REZERWA REZERWA REZERWA Wytqeznik sekeyjny ANALIZATOR Zasilanie Ogr. przepig¢ Lampki TO1 T02 T03 Winda — BO Rezonans — klim. REZERWA REZERWA REZERWA Wytqeznik sekeyjny ANALIZATOR Zasilanie RPOZ rezerw. PPOZ Ogr. przepig¢ Lampki TR1 TR2 TA Ch1odnica Rezonans — UPS Tomograf Radiologia Blok operacyjny Winda Lab. SZR SPP REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA oPW Klimatyzator Gniazda 230V Oswietlenie Oswietlenie aw. Wytqeznik sekeyjny ANALIZATOR Zasilanie Ogr. przepig¢ Lampki Winda 1 Winda 2 Winda 3 Winda 4 ANALIZATOR Zasilanie Ogr. przepigt Lampki PTC ERA POLCOMTEL REZERWA REZERWA Nazwa obwodu
Moc Ps [kW] Moc Ps [kW]
Prqd Is [A] Prqd Is [A]
Typ kabla 2x YAKY 4x185 NHXH 5x25 mm2 YAKY 4x50 mm2 YAKY 4x50 mm2 YKY 5x50 mm2 YAKY 4x70 mm2 YKY 5x70 mm2 2x YAKY 4x185 YAKY 4x35 mm2 YAKY 4x35 mm2 YAKY 4x50 mm2 YKY 5x50 mm2 YKY 5x50 mm2 YAKY 4x150 NHXH 5x25 mm2 HDGs 2x1,5 mm2 YAKY 4x35 mm2 YAKY 4x35 mm2 YAKY 4x50 mm2 YAKY 4x120 mm2 YKY 5x95 mm2 |4x YAKY 1x70 mm2|4x YAKY 1x70 mm2| YKY 5x35 mm2 YAKY 4x50 mm2 YKY 5x25 mm2 YAKY 4x185 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YAKY 4x185 YAKY 4x70 mm2 YAKY 4x70 mm2 YAKY 4x70 mm2 YAKY 4x70 mm2 YAKY 4x185 YKY 5x25 mm2 YKY 5x10 mm2 YAKY 4x70 mm2 YAKY 4x70 mm2 Typ kabla
Dtugosé kabla [m] Dtugosé kabla [m]
Analizator Zasilanie z S1-TR1 | Rozdzielnica poz. Tablica sitowa Tablica sitowa Tablica sitowa TS Laboratorium "°bvf’g§,f;;'§;2 - - - - Sprzegto Q2 AUTOMATYKA SZR Andlizator Zasilanie z S1-TR2 Tablica oswietleniowa|Tablica oswietleniowa|Tablica oswietleniowa Df,‘;;‘-’m;y;';k Zf;%’l;’z‘jc; - - - Sprzegfo Q4 Analizator Zasilonie z S1-G | Rozdzielnica poz. [as. przyciskéw PPOZ Tablica rezerwowana | Taplica rezerwowana| 9Pl o$w. adm. wimiodnica | Rezonans — uPs Tomograf Radiologia zabiegowa| Blok operacyjny = Dzwig maty  [Laboratorium — SZR| o POTP - - - - - - Pbszar potrzeb wiasnych Klimatyzator Gniazda 230V | Oswietlenie ogéine |Oswietlenie awaryjne Sprzegto Q6 Andlizator Zasilanie z S1-TR2 Dzwig 1 Dzwig 2 Dzwig 3 Dzwig 4 Analizator Zasilanie PTC ERA POLCOMTEL - -
izacj -1/1-B, B-0/1-B,[B-1/2-B, B-0/2-B|B—1/3-B, B—0/3— izacj -1/1-B, B-0/1-B,[8-1/2-B, B-0/2-BJ8—1/3-B, B—0/3— izacj B-1/1,.2-8, B—1/3-B, B—0/3-B B-1/1,2,3-8, yzacyl zastanie . 4 Ochrona Sygnalizacja Ochrona Sygnalizacja
Opis obwodu parametrow obwsd F2.2 pomn. rozdzielni RGB prgec;:i;?:?c?wq Obeizgr;g:nz:;:;?edq B 1/;(131’)/81—05‘/1 B.[B 1/;(_5'1,)}32_042 B,B 1/3(_31,)/3333(3 B, poziom 0 poziom —1 _ _ _ _ _ parametrow obwéd F1.3 prg:p;;?:?:wo obeir{ggg:u::;?ecio B 1/I;(—B1,)/B1—OB/1 B,[B 1/;(_5'1,)/3233(2 B,B 1/3(_81’);‘3943 B, poziom —1 poziom —1 - - - _ parametréw obwéd F3.5 pom. rozdzielni RGB prggp?i;?:?gwo obeir}:goggglz:gpi?ecic g(—_?)/%zz—laé B(—1’)/3—B , ;—_{3)/},12,23;13{3 poziom —1 poziom —1 poziom 0 poziom 1 poziom 0 poziom —1 poziom 0 poziom —1 - - - - - - pom. rozdzielni RGB pom. rozdzielni RGB|pom. rozdzielni RGB |[pom. rozdzielni RGB |pom. rozdzielni RGB - parametrow obwéd 2.8 przepieciowa obecr):gsd no;iecio poziom —1 poziom —1 poziom —1 poziom —1 parametrow obwéd przepleciowa obecr):gsd no;iecio poziom —1 dach - - Opis obwodu
sieci sekcja nierez. Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B - - - - - sieci sekcja nierez. Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B - - - - sieci sekcja gwarantowana Budynek B Budynek B Budyne’k B Budynek B Budyn;k’ B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B - - - - - - Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B - sieci sekcja rez. Budynek B Budynek B Budynek B Budynek B sieci sekcja gwarantowana Budynek B Budynek B - -
K22 K24

ovek: Mazowiecki Szpital Wojewoddzki im. sw. Jana Pawta Il
w Siedlcach Sp. z 0.0., ul. Poniatowskiego 26, dz. nr
20/ 2 obreb 35, 08-110 Siedice

Temat:

Schemat rozdzielnicy "B"

Branza: Skala: Data: Nrrys.

ELEKTRYCZNA - 26.04.2019r. EL-PW-12




